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PREMESSA 

 

Il  presente  documento,  unitamente  alle  schede  tecniche  per  sede,  al  calendario  dei  giorni  di 

chiusura previsti per l’anno formativo 2016/2017 e al Documenti Unico Valutazione dei Rischi di 

interferenze  (DUVRI  con  planimetrie  e  schede  dedicate)  costituisce  il  Capitolato  Speciale 

d’appalto (CSA). 

Elenco dei documenti allegati: 

1. Dipartimento di Lingue Via Carchidio 2– Milano  

2. Dipartimento di Musica Via Stilicone 36 – Milano 

3. Sede Regione Lombardia – presidio  centrale  condominiale Viale Fulvio Testi  121 Milano 

(cessione parziale di contratto) – impianti non a carico di SCM 

4. Dipartimento  di  Cinema  Viale  Fulvio  Testi  121  –  Milano    (attività  richiesta  in  appositi 

periodi  dell’anno)  –  impianto  a  carico  SCM per  la  gestione  degli  allarmi, manutenzione 

esclusa  

5. Dipartimento di Teatro Via Salasco 4 ‐ Milano 

6. Auditorium di Corso di Porta Vigentina, 15 ‐ Milano 

7. Civici  corsi  di  Jazz  e  Cem  in  Via  Decorati  10  (data  attivazione  servizio  da  definire  se 

necessario) impianti non a carico di SCM 

8. Uffici Centrali di Alzaia Naviglio Grande, 20 ‐ Milano 

9. Foresterie Via Salasco 4  

Allegati  A‐E:  Schede  tecniche  con  Tabella  riepilogativa  mq  per  tipologia  di  aule  e  tabella 

numero  iscritti  ofa/  nr  persone  medie  giornaliere  per  sede;  Calendario  giorni  di 

chiusura/festività previsti per l’anno formativo 2019 (inizio servizio gennaio 2020) 

 

FINALITÀ DEL SERVIZIO 

Il presente appalto riguarda l’affidamento delle opere e dei  lavori di manutenzioni dell’impianto 

antincendio  (estintori,  naspi,..)  e  degli  impianti  rilevazione  fumi.  Manutenzioni  straordinarie  o 

riparazioni  che  si  rendano  necessarie  a  seguito  di  un  malfunzionamento  o  un  adeguamento  a 

nuove  norme  in materia  di  sicurezza  ed  antincendio,  per  le  sedi  assegnate  a  Scuole  Civiche  di 

Milano. 
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Parte I 
 

PRESTAZIONI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce  oggetto  del  presente  appalto  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria, 

controllo semestrale e la di fornitura dei mezzi di protezione antincendio (estintori, naspi e rete 

idranti) occorrenti a Scuole Civiche di Milano Fdp (d’ora in poi Fondazione Milano®). 

 Il servizio di controllo, revisione e collaudo deve essere svolto da personale esperto delle norme 

UNI 9994, D.Lgs. 81/08, D.P.R. 547 del 24 aprile 1955, D.P.R. 303/56 ‐ D.LGS 81/08 UNI 671/3 ‐  

UNI 11224.  

 

Il presente documento, unitamente alle planimetrie per sede, e al Documento Unico Valutazione 

dei  Rischi  di  interferenze  (DUVRI  con  planimetrie  e  schede  dedicate)  costituisce  il  Capitolato 

Speciale d’appalto (CSA). 

 

Elenco dei documenti allegati: 

 

Allegato A –‐ Elenco dei mezzi di protezione antincendio 

Allegato B –‐ Duvri (con annesse planimetrie e schede) 

 
 

ART. 2 – DESCRIZIONE DELLA MANUTENZIONE 

 

Manutenzione presidi antincendio 
 
I  mezzi  di  protezione  antincendio  presenti  nelle  sedi  di  SCM  sono  descritti  e  dettagliati 

nell’allegato “A” parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto e così riassunti: 

177 estintori come da elenco allegato 

52 porte Rei, maniglioni antipanico 

49 idranti/manichette 

 
Le tipologia di servizio di manutenzione, le quantità e le eventuali forniture richieste dei mezzi 

di protezione antincendio, che sono indicative e non esaustive, sono descritte in dettaglio nel 
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presente articolo. Negli allegati inoltre è riportata la stima dei fabbisogni dei prossimi tre anni. 

Le  quantità  potranno  subire  variazioni  in  più  e  in  meno  e  in  base  alla  tipologia  di  sedi  di 

Fondazione Milano.  

 

Di  seguito  si  elencano  i  servizi  richiesti,  specificando  per  ciascuno  la  frequenza  temporale 

necessaria. 

I servizi e le forniture andranno riportati sul “registro dei controlli periodici”, in dotazione ad 

ogni  singola  sede,  sugli  stessi  verranno  annotate  le  verifiche  effettuate,  le  eventuali 

sostituzioni per anomalie riscontrate, e le eventuali nuove dotazioni aggiunte. 

 

Con  manutenzione  ordinaria  si  intendono  tutte  le  operazioni  che  si  attuano  in  loco,  con 

strumenti di uso corrente.  La manutenzione ordinaria  si  limita a  riparazioni di  lieve entità e 

comporta  l’impiego  di  materiali  di  consumo  di  uso  corrente  o  la  sostituzione  di  parti  di 

modesto valore. 

Con manutenzione straordinaria si intende l’intervento, che non può essere eseguito in loco o 

che,  pur  essendo  eseguito  in  loco,  richiede mezzi  di  particolare  importanza  e  attrezzature, 

strumentazioni  particolari  oppure  comporta  la  sostituzione  di  intere  parti  di  impianto  e  la 

completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la 

riparazione. 

 
•  MANUTENZIONE  ORDINARIA  ESTINTORE  PORTATILE/CARRELLATO  (controllo 
iniziale) Norma UNI 9994:2013 

corrisponde ad un esame documentale e visivo degli estintori a cura dell’azienda di manutenzione 

subentrante: 

1. verifica che gli estintori non rientrino tra quelli da considerarsi fuori servizio (estintori con 

segni di corrosione, con ammaccature, sprovvisti di marcature secondo normativa e/o 

non leggibili, non dotati di libretto di uso e manutenzione e che abbiano superato 18 anni 

di vita) 

2. verifica che i contrassegni distintivi (etichetta e marchiatura) siano leggibili 

3. verifica dell’esistenza del registro attrezzature della precedente attività di manutenzione 

4. verifica della presenza del libretto d’uso e manutenzione 
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sorveglianza: corrisponde ad un esame visivo dello stato dell’estintore da parte di una persona 

responsabile correttamente informata sulla materia. Si valutano: 

1. l’integrità dell’estintore e del suo supporto, 

2. l’assenza di manomissioni e presenza della sua spina di sicurezza, 

3. il valore di pressione che deve rientrare nel campo verde 

4. la leggibilità della sua etichetta e la presenza del suo cartellino di manutenzione, 

5. la presenza e la visibilità del suo cartello segnalatore, 

6. il facile accesso all’utilizzo dell’estintore che non deve essere collocato a pavimento. 

 
 
Questo esame, deve essere documentato formalmente sul registro di manutenzione ad opera 
di personale responsabile e specificamente incaricato. 
 
 
•  MANUTENZIONE  ORDINARIA  ESTINTORE  PORTATILE/CARRELLATO  (semestrale) 
Norma UNI 9994:2013 
 
Sorveglianza: 

Consiste  in  una misura  di  prevenzione  atta  a  controllare  l’estintore  nella  posizione  in  cui  è 

collocato con particolare riferimenti ai seguenti aspetti: 

 

1.  Controllo e registrazione su apposito cartellino (dati estintore, data, matricola, firma 

operatore) punto 6 delle norme UNI9994  

2.  Controllo che sia visibile al pubblico e immediatamente utilizzabile 

3.  Controllo se posizionato Libero da ostacoli 

4.  Accertamento di non manomissione  

5.  Controllo indicatore di pressione che deve essere compreso nel campo verde  

6.  Assenza di anomalie o crepe o otturazioni del tubo flessibile  

7.  Che sia appeso e segnalato da apposito cartello  

8.  Controllo dello stato delle guarnizioni e lubrificazione generale  

9.  Controllo efficienza estintore e rispetto della normativa vigente 

10.  Pesatura  delle  bombole  per  l’accertamento  della  quantità  dell’anidride  carbonica 

contenuta, rispetto al peso nominale della carica dell’estintore.  

11.  Controllo  delle  valvole,  delle  manichette,  cono  erogatore  ed  eventuale  ricarica  o 
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sostituzione immediata dell’estintore se causata da difetto insito dell’estintore o di fabbrica  

12.  Eventuale  sostituzione  o  completamento  della  decalcomania  con  indicazione  per 

l’uso, i tipi di fuoco per i quali l’estintore è utilizzabile  

13.  Ricarica  o  sostituzione  immediata  dell’estintore  se  causata  da  difetto  insito 

dell’estintore o di fabbrica. 

14.  controllo dell’assale e ruote per estintori carrellati, 

15.         rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza. 

 

 

Controllo: 

Consiste  in  una misura  di  prevenzione  atta  a  verificare  (con  frequenza  almeno  semestrale) 

l’efficienza dell’estintore tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti: 

1.  accertamento della pressione interna mediante un manometro campione 

2.  accertamento dello stato della carica mediante pesatura 

 

•  MANUTENZIONE ORDINARIA – REVISIONE DELL’ESTINTORE PORTATILE/CARRELLATO  
 
Con Revisione si  intende l’esame interno dell’apparecchio per  la verifica del buono stato del 

serbatoio e l’esame e controllo di tutte le parti, di tutti i passaggi, i pescanti, gli ugelli, i tubi. 

Nel  caso  di  estintore  carrellato  controllo  dell’assale  delle  ruote.  Inoltre  si  intendono  il 

ripristino delle protezioni danneggiate e sostituzione dell’agente estinguente. 

 

Sostituzione della carica estinguente dell’estintore 

La  revisione  dell’estintore  dovrà  essere  eseguita  presso  la  società  aggiudicataria  che  dovrà 

prelevare  l’estintore  (in  base  alle  scadenze  temporali  riportate  sull’estintore  stesso)  e 

sostituire temporaneamente e contemporaneamente l’estintore prelevato con uno avente le 

medesime qualità di proprietà della società manutentrice. L’estintore prelevato dovrà essere 

sottoposto alle fasi sotto descritte: 

1.  Verifica  e  controlli  della  conformità  al  prototipo  omologato  per  quanto  attiene  alle 

iscrizioni e all’idoneità degli eventuali ricambi.  

2.  Esame interno dell’apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione  

3.  Esame e controllo funzionale di tutte le parti  
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4.  Controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell’agente estinguente, in 

particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi 

da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni  

5.  Eventuale ripristino delle protezioni superficiali  

6.  Taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrapressioni  

7.  Sostituzione dell’agente estinguente  

 

 

Al  termine  della  revisione  l’estintore  dovrà  essere  restituito  e montato  in  perfetto  stato  di 

efficienza 

 

•  MANUTENZIONE ORDINARIA –COLLAUDO DELL’ESTINTORE PORTATILE/CARRELLATO  
Consiste  in  una  misura  di  prevenzione  atta  a  verificare  la  stabilità  del  recipiente  con  le 

frequenze sotto riportate: 

•  Serbatoio o Estintore Prova idrostatica a    1 minuto ogni 6 anni 

•  bombole co2/azoto < lt.5 Prova idrostatica a 25   1 minuto ogni 6 anni 

•  Bombole CO2 ‐ Azoto > lt.5 Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni 

•  Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L(a CO2o diametro >60cm) 

•  Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni 

 
 
Consiste  in  una  misura  di  prevenzione  atta  a  verificare,  con  frequenza  almeno  semestrale,  la 

completa  e  corretta  funzionalità  dei  vari  componenti  l’impianto  idrico  antincendio,  tramite  i 

seguenti accertamenti: 

pulizia  degli  idranti  e  naspi  (tubazioni,  lance,  sostegni,  cassette,  segnaletica),  valvole, 

saracinesche, rubinetti, pompe, vasi di espansione, apparecchiature di misura ecc. 

ingrassaggio e/o lubrificazione dei vari componenti ad azionamento meccanico; 

‐ controllo visivo del buono stato di conservazione della rete di distribuzione,  integrità e tenuta 

delle tubazioni a vista, rivestimenti, giunti, staffe e collari;  integrità e corretto funzionamento di 

eventuali elettropompe (ricircoli antigelo), vasi di espansione, apparecchiature di misura, sonde di 

rilevamento,  attacchi  motopompa  installati  lungo  la  rete,  valvole  a  sfera,  di  ritegno  clapet, 
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saracinesche  (regolare  posizionamento  chiuso/aperto  e  integrità  di  eventuali  sigilli),  rubinetti, 

raccordi, riduzioni ecc. al fine della perfetta efficienza e del corretto funzionamento dell’impianto; 

‐ controllo visivo dell’integrità dei componenti terminali l’impianto: in particolare degli idranti e/o 

naspi  (accessibili,  liberi  da  ostacoli  e  prontamente  utilizzabili),  delle  lance,  raccordi,  riduzioni, 

tappi, cassonetti, cassette, lastre e/o vetri, secondo la tipologia; 

‐ presenza del talloncino di verifica sui corredi idranti e naspi con data (mese e anno) di controllo 

e firma del manutentore; 

‐  controllo  delle  connessioni  elettriche  in  genere  (elettropompe,  valvole  motorizzate, 

alimentazioni cavi scaldanti ecc.);  

‐ rilevazione e controllo della pressione statica di rete sui manometri; 

‐ presenza di acqua nell’impianto con l’apertura, anche parziale, di un idrante e/o naspo: 

‐ la presenza di idonea cartellonistica di segnalazione per gli idranti e/o naspi. 

 
•  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRANTI E NASPI (semestrale) UNI EN 671/3  
 
1. Verifica  atta  a  controllare  che  le  istruzioni  d’uso  siano  chiare  e  leggibili,  la 

localizzazione  sia  facilmente  accessibile  e  chiaramente  segnalata,  senza  danni  o 

perdite; che i ganci per il fissaggio atti allo scopo siano fissi e saldi, non vi siano segni 

di danneggiamento nella cassetta e che i portelli della stessa si aprano agevolmente.  

2. Deve essere verificata la presenza del talloncino di verifica sui corredi idranti e naspi con 

data (mese e anno) di controllo e firma del manutentore; 

3. Deve  essere  verificata  ed  eseguita  la  pulizia  degli  idranti  e  naspi  (tubazioni,  lance, 

sostegni,  cassette,  segnaletica),  valvole,  saracinesche,  rubinetti,  pompe,  vasi  di 

espansione, apparecchiature di misura 

4. Deve essere effettuato un controllo visivo del buono stato di conservazione della rete 

di distribuzione, integrità e tenuta delle tubazioni a vista, rivestimenti, giunti, staffe e 

collari;  integrità  e  corretto  funzionamento  di  eventuali  elettropompe  (ricircoli 

antigelo),  vasi  di  espansione,  apparecchiature  di  misura,  sonde  di  rilevamento, 

attacchi  motopompa  installati  lungo  la  rete,  valvole  a  sfera,  di  ritegno  clapet, 

saracinesche  (regolare  posizionamento  chiuso/aperto  e  integrità  di  eventuali  sigilli), 

rubinetti,  raccordi,  riduzioni  ecc.  al  fine  della  perfetta  efficienza  e  del  corretto 

funzionamento dell’impianto; 
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5. Si deve verificare il funzionamento degli attacchi per autopompa controllando che le 

valvole d’intercettazione e di mandata siano di facile manovrabilità e si deve lasciare 

la valvola d’intercettazione in posizione aperta con il ripristino di eventuali sigilli; 

6. Per gli idranti soprassuolo e sottosuolo si deve verificare che le valvole siano di facile 

manovrabilità  e  che  i  tappi  di  chiusura  siano  facilmente  apribili.  Verificare  che  il 

contenuto  delle  cassette  a  corredo  d’idranti  sia  completo  di  tutti  i  componenti 

necessari al corretto utilizzo dello stesso; 

7. I naspi devono avere legature adeguate e le bobine devono ruotare, si deve verificare 

la valvola di intercettazione, la tubazione di alimentazione, i portelli, le lance e devono 

essere pronti all’uso. 

8. Verificata la presenza di idonea cartellonistica di segnalazione per gli idranti e/o naspi. 

9. Effettuata la rilevazione e controllo della pressione statica di rete sui manometri; 

10. Verificata la presenza di acqua nell’impianto con l’apertura, anche parziale, di un idrante 

e/o naspo: 

 

Inoltre  dovranno essere controllate tutte le tubazioni flessibili che dovranno essere conformi 

alla  norma  UNI  EN  14540  –  2006;  la  lunghezza  non  può  essere  superiore  ai  20m;  essere 

controllate  che  le  cassette UNI  45  siano  prive  di  spigoli  taglienti,  verniciate    secondo  la  Iso 

9227/1990,  che  il  portello  si  apra  di  almeno 170°;  che possano essere  chiuse  con  chiave;  e 

dovranno essere controllate che la filettatura dei rubinetti UNI45 sia conforme alla norma ISO  

7‐1  1994 con una pressione di esercizio pari a pn16 e i raccordi debbano essere conformi alla 

norma UNI 804. 

Dovranno essere inoltre controllate: 

•  le legature e il sistema di fissaggio delle tubazioni sul canotto del raccordo 

•  le  lance  a  leva  devono  riportare  le  indicazioni  delle  possibili  posizioni  e  il  diametro 

dell’ugello 

•  le lance a rotazione devono riportare l’indicazione del senso di apertura e di chiusura 

•  che i naspi antincendio dove esistenti siano conformi alla UNI EN 671‐1 

 
•  MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRANTI E NASPI (annuale) UNI EN 671/3  
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La  verifica  annuale  consiste  in  una  serie  di  prove  e  misure  da  effettuarsi  in  occasione  delle 

verifiche e/o dei collaudi secondo le seguenti modalità: 

 

1. Verifica  del  regolare  flusso  di  alimentazione  dell’impianto,  aprendo  completamente  un 

idrante terminale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o più idranti e/o naspi o il 

singolo idrante nel caso di unica installazione; 

2. Misura  di  pressione  e  portata  da  effettuarsi  per  almeno  1/3  degli  idranti  e/o  naspi 

presenti  nel  singolo  ramo  di  impianto,  al  fine  di  individuare  eventuali  anomalie  rispetto  alle 

prestazioni prefissate o di progetto; 

3. Prova  di  tenuta  idraulica  per  l’esercizio  delle  tubazioni  flessibili  e  semirigide,  secondo 

quanto previsto dalle norme. 

4. effettuare  almeno  una  volta  l’anno  prova  pressione  idranti – verifica portata del 

getto d’acqua presso le sedi di SCM 

 

Oltre a tutte le operazioni di controllo da effettuare semestralmente occorre verificare che il 

getto  dell’acqua  sia  costante  e  sufficiente  mediante  uso  di  indicatori  di  flusso  e  tutte  le 

tubazioni devono essere sottoposte alla pressione di rete per verificare la loro integrità,  

 

•  COLLAUDO QUINQUENNALE IDRANTI E NASPI UNI EN 671/3  
 
Consiste  in una misura di prevenzione atta a verificare, con  frequenza almeno quinquennale,  la 

corretta  tenuta  ed  efficienza  dell’impianto,  comprese  le  tubazioni  flessibili  e  semirigide  in 

dotazione agli idranti e/o naspi, tramite l’effettuazione dei seguenti accertamenti e interventi: 

1. controllo  del  corretto  funzionamento  dei  dispositivi  di  manovra,  rubinetti  o  valvole  di 

intercettazione idranti e/o naspi e la relativa prova di flusso; 

2. prova di avviamento delle pompe gemellari di ricircolo antigelo; 

3. verifica della tenuta e del corretto funzionamento dei gruppi di antiriflusso, delle valvole a 

sfera, di sicurezza e motorizzate, di ritegno clapet e sararinesche presenti nelle stazioni di 

pompaggio e lungo la rete dell’impianto; 

4. verifica  del  corretto  funzionamento  delle  apparecchiature  di  misura,  flussostati, 

manometri e termometri; 
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 MANUTENZIONE ORDINARIA ‐ CONTROLLO E VERIFICA DELLE PORTE REI (semestrale) 
Tutte  le  porte  installate  lungo  le  vie  di  esodo  dovranno  essere  sottoposte  semestralmente  a 

controllo per garantire il sicuro e corretto funzionamento delle porte stesse e dei suoi componenti 

sui quali occorre intervenire per documentare il buon funzionamento. 

Qualora  necessario  il  manutentore  sottoporrà  una  proposta  di  intervento  straordinario  per  le 

porte che necessitano di interventi straordinari per riportarle nei parametri di conformità corretti. 

Tale proposta deve essere sottoposta all’Ufficio Facility Management che vaglierà la situazione in 

coordinamento  con  i  Responsabili  della  Sicurezza  e  degli  Addetti  alla  Sicurezza  delle  sedi. 

Solamente  in  seguito  a  ordinativo  specifico,  la  società  potrà  procedere  all’intervento 

straordinario. 

 
•  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE A POLVERE 
 
Anche  su  segnalazione  del  manutentore,  e  previa  conferma  del  referente  del  contratto 

specificato all’art. 4 del presente CSA potranno essere richieste le seguenti lavorazioni: 

1.  Ricarica estintore a causa di utilizzo o manomissione con tipo di polvere equivalente a 

quella per cui è omologato con relativa pressurizzazione con Azoto  

2.  Sostituzione delle parti danneggiate da incuria o atti vandalici  

3.  Verniciatura completa dell’estintore per danneggiamento o atti vandalici 

 
•  MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTINTORE A CO2  
 
Anche  su  segnalazione  del  manutentore,  e  previa  conferma  del  referente  del  contratto 

specificato all’art. 7 del presente CSA potranno essere richieste le seguenti lavorazioni: 

1.  Ricarica estintore a causa di utilizzo e/o manomissione con anidride carbonica  

2.  Sostituzione delle parti danneggiate da incuria o atti vandalici  

3.  Verniciatura completa dell’estintore per danneggiamento o atti vandalici  

 

Al termine delle prove, non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni 

di nessun tipo. 

Al termine delle manutenzioni semestrali e/o annuali ‐  ordinarie e/o straordinarie é fatto obbligo 

al manutentore di  inviare  comunicazione  scritta  all’Ufficio  Facility Management  sulle  condizioni 

degli  impianti  e  degli  estintori  e  affinché  Fondazione  Milano  possa  mantenere  in  condizioni 

efficienti gli impianti e gli estintori portatili indicare tutti gli interventi utili a questo scopo.
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Si riportano nella tabella 1 successiva, le caratteristiche degli impianti rilevazione fumi, ad oggi 
installati 
 

Manutenzione impianti di rilevazione fumi e antincendio 
TABELLA 1. CARATTERISTICHE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI INSTALLATI 

Porta VIgentina, 15 

impianto di rilevazione fumi ed allarme costituito da: centralina 

BENTEL J 408, 17 rilevatori/sensori ottici puntiformi (distribuiti come 

da disegno allegato PDF) 3 pulsanti manuali di allarme, 2 targhe di 

allarme ottico/acustiche, 1 badenia in prossimità della centralina, 1 

unità gruppo di pressurizzazione mod. BLACK ‐ SAICOP srl ‐ Zona Filtro

Via Salasco, 4 

Impianto di spegnimento automatico sprinkler  + rilevazione 

fumi/calore con centralina Bentel J 424, 4 rilevatori/sensori 

ottici/termici, 17 rilevatori/sensori ottici puntiformi TOTALE 21 

SENSORI, tre targhe allarme ottico ‐ acustico, 3 pulsanti di 

segnalazione allarme, elettromagnete apertura porta di emergenza 

(sartoria)  ‐ attivato per i locali sartoria, falegnameria e deposito 

costumi (locali seminterrati)  ‐ elettromagneti blocco porte Rei 

Via Carchidio 2   

1 Impianto rilevazione fumi elettromagneti, blocco porte Rei,  gruppo 

in suppressione impianto idrico antincendio 

Via Stilicone 36  

impianto di rilevazione fumi , nr 4 rilevatori/sensori (collegati a 

centralina esistente impianto Villa Simonetta) – attivato per lo spazio 

Mediateca 

 
 
L’appaltatore dovrà curare la più scrupolosa manutenzione di tutti gli impianti presi in consegna in 

modo  da  assicurare  la  migliore  conservazione  e  il  più  efficiente  grado  di  funzionamento  degli 

stessi e avrà  l’obbligo della diligente manutenzione e conservazione delle relative attrezzature e 

materiali che avrà ricevuto in consegna. 

Per  servizio  di manutenzione  ordinaria  programmata  è  da  intendersi  quella  serie  di  operazioni 

eseguite,  a  seconda  della  necessità  dei  singoli  impianti,  o  in  via  preventiva  e  programmata  a 

scadenza periodica, destinate a mantenere in perfetta efficienza gli impianti medesimi.  



 
Capitolato Speciale d’Appalto – Lotto6 – Impianto antincendio, manutenzione impianti 
rilevazione fumi – estintori e presidi antincendio  

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO 
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC appaltifm@pec.it 

www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -  
 

Pagina 14 di 48 
 

 

Il  gestore  dovrà  effettuale  la  manutenzione  e  verifica  semestrale  di  legge  per  gli  impianti  di 

rilevazione fumi e antincendio (ove installati) prevedendo: 

 controllo generale della centralina 

 controllo dello stato carica delle batterie 

 controllo delle segnalazioni della centralina e pannelli esterni 

 verifica con prova simulata d’incendio del funzionamento dei rivelatori 

 verifica funzionamento segnalazioni ottico‐acustiche 

 verifica funzione spegnimento 

 ripristino centralina 

 verifica avvenuto allarme in centrale operativa 

 ricollegamento elettrovalvole 

 

Il  Responsabile  Servizio  dovrà  comunicare  la  programmazione  delle  visite  semestrali,  con 

l'indicazione delle località, al Responsabile del Servizio di SCUOLE CIVICHE DI MILANO.  Il controllo 

degli impianti anti incendio ove presenti, dovrà essere accurato e finalizzato all’accensione e alla 

perfetta  efficienza  dei  sistemi  e  delle  apparecchiature.  Dovranno  essere  previste  anche  visite 

semestrali  di  verifica  e  manutenzione  di  tutte  le  apparecchiature  hardware  e  software  (dove 

esistenti),  nei  diversi  siti,  con  l'istallazione  di  eventuali  aggiornamenti  software  al  sistema 

operativo di gestione. Il Responsabile unico operativo dovrà avvisare i Responsabili degli edifici in 

merito alla data della visita. Ad ogni intervento, per visita programmata, dovrà essere redatto un 

rapporto da consegnare in copia al Responsabile del servizio.   

 

Il servizio comprende tutto il necessario (materiale, apparecchiature) per mantenere in efficienza 

le  apparecchiature  e  gli  impianti  installati  presso  le  sedi,  le  riparazioni  dovranno  essere 

onnicomprensive, sia per quanto riguarda guasti funzionali che per guasti dovuti a cause esterne 

(sovratensioni, atti vandalici, etc..) e si riferiscono a:  

• centrali  di  comando  e  controllo  e  relative  sottocentrali  (comprese  le  batterie  e  gli 

inseritori a tastiera);  

• rete di collegamento alle apparecchiature e relative tubazioni e scatolette;  

• pulsanti manuali d'incendio;  
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• protezioni  contro  le  sovratensioni, per  tutte  le  centrali  e  sottocentrali,  e  loro eventuale 

fornitura in opera  

• ove presenti  tutte  le apparecchiature di  rilevamento che risultino guasti, devono essere 

sostituiti, immediatamente, con nuove   apparecchiature di analogo funzionamento. 

 

In  accordo  con  il  Referente  di  Gestione  del  Servizio  di  SCUOLE  CIVICHE  DI  MILANO  le 

apparecchiature smontate e non più  riparabili dovranno essere  trasportate ed alienate/smaltite 

secondo  le  indicazioni  del  Referente  di  Gestione  del  Servizio  di  SCUOLE  CIVICHE  DI  MILANO. 

L'appaltatore dovrà attivarsi a mantenere in efficienza qualsiasi tipo di marca o modello venga ad 

esso  consegnato.  Ad  ogni  intervento  manutentivo,  successivo  ad  un  intervento  di  assistenza, 

dovrà essere redatto un rapporto. 

I  rapporti  costituiscono  documentazione  per  la  contabilità  e  dovranno  essere  trasmessi,  sia  su 

supporto magnetico  che per  via  telematica,  al  Responsabile di Gestione del  Servizio di  SCUOLE 

CIVICHE  DI MILANO.  Nel  caso  di  consegna  nuovi  impianti,  l'Appaltatore  dovrà  collaborare  con 

altre ditte appaltatrici al fine della verifica del perfetto funzionamento  

 

La manutenzione  ordinaria  è  estesa  agli  impianti  degli  edifici  indicati  in  premessa  del  presente 

CSA, elencati all’art. 2 parte I del presente CSA. Per ogni impianto, verranno riconosciuti i canoni 

di cui all’art. 3. parte I del presente CSA a cui verrà applicato lo sconto di gara offerto. 

 

Tutte le prove effettuate sugli impianti rilevazione incendio, dovranno essere inserite nel registro 

di manutenzione e prevenzione incendi presente negli edifici. 

 

L'appaltatrice,  per  il  tramite  del  Responsabile  unico  operativo  del  servizio,  dovrà  fornire  una 

relazione annuale, dove sia evidenziato  il  livello di sicurezza degli  impianti  in manutenzione e  le 

eventuali modifiche migliorative. Nella  citata  relazione dovranno essere  riportati  i  dati  statistici 

relativi al servizio di vigilanza ed assistenza. 
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ART. 3 – CANONI ANNUI A BASE D’ASTA 

 

I canoni annui, a base d’asta, nelle sedi di cui al precedente art.2 e come da impianti indicati, nella 

tabella del citato articolo, sono indicati nella tabella seguente: 

tabella A: 

Canone annuo/per servizio/per impianto 

€  annuo/esclusa iva importo 

massimo a base di gara  nr. impianti 

Canone manutenzione impianti rilevazione 

fumi con sensori inferiori a 12   €  650,00   2

Canone manutenzione impianti rilevazione 

fumi con sensori superiori a 12   € 800,00   2

Canone manutenzione impianti sprinkler   €  1.400,00   1

Canone manutenzione impianti di 

pressurizzazione con filtri a prova di fumo   € 650,00   1

Canone manutenzione impianti rilevazione 

fumi nella sede di Carchidio come indicato 

in tabella 1  € 1.000,00  1

 

Tabella B 

Servizio/Fornitura  

 Tipologia  

 unità di 
misura  

Prezzo Unitario/cad  
In Euro (esclusa 
IVA)  - importo a 
base d'asta 

servizio collaudo involucro estintiore carellato estintore € 7,00
servizio collaudo involucro estintore portatile estintore € 7,00
servizio collaudo ISPELS bombole CO2 cad € 20,00
servizio controllo semestrale estintore estintore € 3,00
servizio controllo semestrale idrante idrante € 3,00
servizio 

montaggio e smontaggio valvola estintore 
estintore 

€ 1,50
servizio 

pressurizzazione con azoto estintore carrellato 
estintore 

€ 1,50
servizio 

pressurizzazione con azoto estintore portatile 
estintore 

€ 1,50
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servizio ricarica CO2 al Kg. kg € 1,50
servizio ricarica polvere ABC al Kg. kg € 2,00
servizio ritiro estinguente esausto kg € 1,20
servizio SMALTIMANTO ESTINTORI cad € 1,50
fornitura 

cartello di segnalazione alluminio 260x310 CRCA 
cad 

€ 6,00
fornitura estintore a CO2 omologato Kg. 2 34B cad € 100,00
fornitura estintore a CO2 omologato Kg. 5 113B cad € 160,00
fornitura 

estintore a polvere da Kg. 50 omologato A – B1 – C carrellato 
cad 

176,90
fornitura 

estintore a polvere da Kg. 6 omologato 34A 233BC 
cad 

23,37
fornitura lancia UNI 45 in poliammide a getto  regolabile tipo rotante uni 

672/2  

cad 

€ 35,00
fornitura lastra safe crash UNI 45 cad € 8,75
fornitura lastra safe crash UNI 70 cad € 11,25
fornitura manichetta idrante UNI 45 M.t. 20 completa di raccordi 804 UNI 

7422  

cad 

€ 30,00
fornitura 

portello con telaio in alluminio UNI 45  UNI 14540 
cad 

€ 30,00
ricambio  cono per estintore C02 PER 2/5 KG cad € 5,00
ricambio manichetta per estintore a CO2 da Kg. 5 cad € 26,50
ricambio manichetta per estintore da kg 6/9 cad € 12,00
ricambio manometro per estintore cad € 5,00
ricambio valvola pulsante per estintore a polvere  cad € 13,50
ricambio valvola pulsante per estintore aCO2 cad € 22,50
ora/uomo 

costo ad installazione e/o spostamento 
ora 

€ 5,00
servizio canone manutenzione porte tagliafuoco (semestrale) cad  € 1,50
noleggio Estintore a polvere da 6kg completo di piantana cad  € 50,00

  COSTO ORARIO E MANODOPERA   € 30,00

 

ART. 4 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI AVVIO DEL SERVIZIO E DURATA  

La  durata  del  servizio  è  di  tre  anni,  con  decorrenza  a  partire  dalla  data  indicata  nell’atto  di 

aggiudica definitivo. Il contratto partirà a gennaio 2020. La prima manutenzione semestrale avrà 

decorrenza maggio 2020 e successivamente con decadenza semestrale. L’aggiudicatario avvierà i 

servizi,  di  cui  al  presente  CSA,  entro  3  giorni  dalla  data  dell’atto  di  aggiudica  definitivo,  tale 

periodo è considerato utile per la ricognizione degli impianti installati e la presa in carico effettiva 

del servizio dal fornitore uscente.  In questo periodo verranno prese in considerazioni le proposte 

di sostituzione e/o migliorie necessarie.  
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La  consegna  delle  sedi,  con  i  relativi  impianti,  avverrà  nella  stessa  data  del  formale  atto  di 

assegnazione del servizio. Gli stessi sono indicati nell'elenco delle località di cui alla premessa del 

CSA. A questi potranno aggiungersi altri impianti o edifici a seguito di richiesta della Direzione di 

SCUOLE CIVICHE DI MILANO. 

ART.  5  –  OBBLIGHI/DOVERI  DELL’AGGIUDICATARIO  (TURNI,  MACCHINARI,  ATTREZZATURE, 

MATERIALI DI PULIZIA E DI CONFORTO) 

L’aggiudicatario dovrà garantire i seguenti obblighi nell’organizzazione del servizio: 

Il Gestore è tenuto ad adempiere, fatti salvi gli altri obblighi e prestazioni previsti dal presente 

capitolato, ai seguenti obblighi generali 

1. eseguire  il  servizio  oggetto  del  presente  appalto  con  diligenza,  perfetta  regolarità  ed 

efficienza, sotto la personale responsabilità del proprio titolare o di un legale rappresentante 

o di una persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e 

le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato, bando di gara e disciplinare relativo, 

dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia; 

2. Il personale addetto al  servizio dovrà essere adeguatamente  formato ed avere  le qualifiche 

previste dalla norma UNI 9994‐2 quale Tecnico manutentore di estintori di incendio; 

3. Prima dell’inizio dei lavori l’Impresa dovrà segnalare il recapito telefonico e indirizzo e‐mail al 

quale potranno essere inoltrate le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti garantendo 

anche  la presenza di  un operatore  che,  dal  lunedì  al  venerdì,  dalle ore 8.00  alle ore 20.00, 

riceva le segnalazioni a viva voce; 

4. osservare  tutti  gli  obblighi  verso  il  personale  previsti  dalle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché previste dal contratto collettivo nazionale 

di categoria di lavoro e dai contratti collettivi decentrati integrativi vigenti per le categorie e 

nella località ove si svolge il servizio in particolare quelle relative al trattamento economico, 

agli  oneri  fiscali,  concernenti  la  previdenza,  le  assicurazioni  sociali,  e  quelli  derivanti  da 

infortuni sul lavoro e similari, nonché alla sicurezza e protezione dei lavoratori,  

5. applicare  le misure generali per  la protezione della salute e della sicurezza dei  lavoratori ed 

igiene del lavoro di cui ai D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 esonerando SCUOLE CIVICHE DI MILANO 

da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza sia di infortunio;  

6. essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari;  
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7. esibire  in  qualunque  momento  e  su  semplice  richiesta  di  SCUOLE  CIVICHE  DI  MILANO,  la 

documentazione comprovante la regolarità di quanto indicato nei punti 2), 4);  

8. comunicare  al  SCUOLE  CIVICHE  DI  MILANO,  nel  termine  di  tre  giorni,  ogni  eventuale 

provvedimento  di  revoca  o  sospensione  delle  licenze,  e  autorizzazioni  previste  per  lo 

svolgimento del servizio, 

9. sostituire,  a  semplice  richiesta,  della  stazione  appaltante,  il  personale  impiegato  qualora 

risultasse non idoneo o inadeguato ad effettuare il servizio di cui al presente Capitolato o che 

comunque l’Amministrazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio non gradito,  

10. mantenere  la  completa  riservatezza  su  dati  e  informazioni  delle  quali  dovessero  venire  a 

conoscenza nel corso delle attività previste nello svolgimento del servizio; 

11. inviare trimestralmente al Referente del Servizio di SCUOLE CIVICHE DI MILANO una relazione 

scritta sulla regolarità dei servizi oggetto dell’appalto oltre che comunicare tempestivamente 

ogni  eventuale  fatto  di  rilievo,  anomalia,  avvenimento  o  circostanza  riscontrati  durante 

l’effettuazione dei servizi. Nella stessa relazione dovranno indicarsi le segnalazioni effettuate, 

gli interventi adottati o da adottare per la loro risoluzione ed i relativi giorni ed orari.  

12. inviare  annualmente,  entro  il  secondo mese  successivo  al  finire  dell’anno  al  Referente  del 

Servizio di SCUOLE CIVICHE DI MILANO una relazione scritta sulla regolarità dei servizi oggetto 

dell’appalto oltre che comunicare tempestivamente ogni eventuale fatto di rilievo, anomalia, 

avvenimento o circostanza riscontrati durante l’effettuazione dei servizi. 

La  Scuole  Civiche  di  Milano  si  intende  sempre  sollevata  dall’aggiudicataria  da  qualsiasi 

responsabilità verso i dipendenti dell’appaltatore medesimo, nonché verso i terzi per qualunque 

infortunio o danneggiamento che possa verificarsi,  sul  luogo o per causa delle opere appaltate, 

tanto  se  dipendono  da  violazione  delle  norme  di  Capitolato  quanto  da  insufficiente  prudenza, 

diligenza e previdenza dell’appaltatore e dei loro dipendenti. 

 

ART. 6 – GESTIONE DEL CONTRATTO 

 
La  responsabilità  della  gestione  operativa  del  contratto  è  del  Coordinatore  della  Sicurezza  di 

Fondazione  Milano®  che  unitamente  agli  ARSPP  di  Fondazione  Milano  coordinerà  e  gestirà  il 

piano degli interventi, e la verifica degli stessi. 

L’ufficio  competente alla  gestione amministrativa del  contratto è  l’Ufficio  Facility Management. 

Gli ordini relativi ad interventi straordinari e/o forniture saranno inviati e formalizzati dell’Ufficio 
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Facility Management. Quest’ultimo e gli uffici espressamente autorizzati alla stipula del contratto 

invieranno direttamente gli ordini tramite e‐mail o fax. 

L’aggiudicataria del servizio oggetto del presente capitolato, si impegna a garantire la presenza di 

uno o più referenti a cui Fondazione Milano® farà riferimento per tutte  le necessità oggetto del 

presente  capitolato,  o  per  qualsiasi  altra  evenienza.  Il  nominativo  del  referente  deve  essere 

comunicato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di aggiudicazione al Responsabile Facility 

Management di Fondazione Milano®. 

 

Fondazione Milano®  si  riserva  di  chiedere  anche  altri  prodotti  e/o  servizi,  non  espressamente 

descritti  nell’elenco,  fino  al  30%  dell’importo  contrattuale,  verificando  preventivamente  la 

disponibilità e le condizioni economiche. 

 

Con l’ordine verranno confermati le tipologie ed i quantitativi dei mezzi da fornire e le modalità di 

consegna.  

Per  gli  ordini  dei  beni/servizi  non  espressamente  elencati  nell’articolo  3.1  della  procedura 

informatica  di  MEPA,  Lotto  1‐Articoli,  verrà  richiesto  preventivo  specifico  e  quotazione 

anticipatamente all’ordine a cui sarà applicato lo sconto offerto in sede di gara. 
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Parte II 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

 

ART. 1 – ENTITA’ DEL CONTRATTO ‐ CORRISPETTIVO e DURATA DEL CONTRATTO 

 
L’importo massimo di contratto a base d’asta è stabilito in euro 35.000,00 iva esclusa per tre 

anni oltre a € 600,00 per oneri della sicurezza. 

All’aggiudicatario sarà corrisposto un pagamento a misura per  le forniture e  le manutenzioni 

periodiche richieste. La fornitura richiesta di cui al presente CSA viene appaltata a misura, con 

contratto quadro con unico operatore. 

Il  corrispettivo contrattuale sarà determinato  in base ai prezzi unitari per  i  singoli servizi e/o 

forniture offerti  in sede di gara moltiplicati per  la quantità di servizi effettivamente erogati e 

forniture ordinate ed effettivamente fornite. 

Il presente contratto è da intendersi “a misura” in relazione alla quantità delle attività oggetto 

del  contratto.  Pertanto,  il  fornitore  deve  intendersi  vincolato  alla  propria  offerta  ai  sensi 

dell’art. 1329 e 1331 del C.C., mentre Fondazione Milano® potrà commissionare nel periodo di 

durata del contratto, mediante singoli ordinativi,  le forniture necessarie fino alla concorrenza 

dell’importo massimo stabilito nell’art. 2, parte II. 

 

Qualora  venissero  eseguiti  servizi  e  o  forniture  difformi  da  quelle  richieste,  Fondazione 

Milano®  si  riserva  la  facoltà  di  chiedere,  entro  3  giorni  dalla  consegna,  la  sostituzione  della 

fornitura oppure verrà richiesto di procedere nuovamente al servizio di manutenzione.  In tal 

caso  il  fornitore  si  impegna  a  proprie  spese,  entro  3  giorni,  salvo  situazioni  di  urgenza  ad 

eseguire  quanto  richiesto.    Nel  caso  in  cui  il  fornitore  non  provveda  a  quanto  previsto  dal 

presente paragrafo Fondazione Milano provvederà all’applicazione delle penali previste all’art. 

7  – Parte  II  del  presente CSA, nonché  a  risolvere  il  contratto nel  caso  in  cui  si  verifichino  le 

condizioni previste all’art.8 ‐ Parte II del presente CSA (esecuzione in danno). 

 

Il presente Contratto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di attivazione del servizio   

(data ipotetica 1 Gennaio 2020 e durata sino al 31 Dicembre 2022). 

Alla suddetta scadenza il Contratto terminerà senza necessità di disdetta o preavviso. 
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Entro  tre mesi dalla  scadenza del  contratto Scuole Civiche di Milano Fdp  si  riserva  la  facoltà di 

chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi senza che il prestatore di 

servizi  possa  sollevare  eccezioni  e/o  pretendere  indennità,  mediante  comunicazione  scritta  da 

inviarsi  al  prestatore  di  servizi  con  un  preavviso  di  almeno  60  giorni;  le  relative  prestazioni 

verranno  regolate  in  base  ai  parametri  di  valorizzazione  contenuti  nel  presente  Contratto  e 

relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell’estensione saranno valide soltanto se espresse 

in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata a.r. o via pec. 

 

ART. 2 ‐ INVARIABILITA’/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI 

 
La revisione periodica del prezzo viene operata, sulla base di una istruttoria condotta dal dirigente 

responsabile dell’esecuzione del contratto. 

La  revisione  di  cui  al  comma  1  viene  operata,  a  partire  dal  secondo  anno  di  esecuzione 

contrattuale,  sulla  base  dei  dati  pubblicati  all’Osservatorio  così  come  indicato  dal  Codice  dei 

Contratti d’Appalto 

A  pena  di  decadenza,  l’appaltatore  presenta  a  Fondazione  Milano  l’istanza  di  revisione  prezzi 

entro sessanta giorni dal termine di esecuzione contrattuale. 

 
 

ART. 3 –LUOGHI DI CONSEGNA E/O ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
I mezzi  di  protezione  antincendio,  oggetto  dei  servizi  richiesti  dal  presente  CSA,  sono  installati 

presso i seguenti luoghi (Milano): 

 

 Accademia Internazionale della Musica ‐ Via Stilicone, 36 

 Auditorium Lattuada ‐ Corso di Porta Vigentina, 15 

 Dipartimento di Lingue – Via Carchidio 2 Dipartimento di Teatro ‐ Via Salasco, 4 

 Uffici Centrali – Alzaia Naviglio Grande, 20 

 Dipartimento di Cinema – Via F. Testi 121  

 

Le  sedi  indicate  sono  suscettibili  di  variazioni.  Di  ogni  eventuale  cambiamento,  la  Fondazione 

Scuole Civiche di Milano darà debita comunicazione via e‐mail o via fax. 

 

I  mezzi  di  protezione  antincendio  presenti  nelle  sedi  di  SCM  sono  descritti  e  dettagliati 

nell’allegato “A” parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Le modalità dei servizi richiesti, secondo le diverse tipologie, sono riportate all’art. 2 del presente 

CSA. Gli interventi saranno preventivamente fissati e concordati con il responsabile della gestione 

operativa  del  contratto  di  cui  all’art.  4  del  presente CSA parte  prima  (la  programmazione  deve 

essere con cadenza novembre/maggio). 

 

ART. 5 ‐ EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 

Scuole  Civiche  di  Milano,  fermo  restando  quanto  previsto  dal  Codice  dei  Contratti,  così  come 

modificato e integrato dal DLGS 53/2010, si riserva in casi di urgenza e/o necessità di richiedere 

l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione, anche in 

pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di 

cui al successivo articolo salvo diverse indicazione che verranno comunicate da Scuole Civiche di 

Milano. 

 

ART. 6 ‐ DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO ‐ IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 L’aggiudicataria  sarà  tenuta  a  prestare,  immediatamente  dopo  la  comunicazione  di 

aggiudicazione  provvisoria,  un  deposito  cauzionale  definitivo  in  misura  pari  al  dieci  per  cento 

dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la 

garanzia  fideiussoria è aumentata di  tanti punti percentuali quanti  sono quelli eccedenti  il dieci 

per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per 

ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Qualora l’offerta economica dovesse prevedere 

più ribassi, Scuole Civiche di Milano per determinare l’importo della cauzione utilizzerà la media 

dei due o più ribassi offerti.  

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e 

del  risarcimento  dei  danni  derivanti  da  eventuali  inadempienze,  fatta,  comunque,  salva  la 

risarcibilità del maggior danno. 

L’importo  del  deposito  cauzionale  sarà  precisato  nella  lettera  di  comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

 

L’importo  della  garanzia  è  ridotto  del  50%  per  gli  operatori  economici  in  possesso  della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
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Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, 

in  originale  o  in  copia  autenticata  da  un’autorità  amministrativa  o  da  un  notaio,  la  relativa 

certificazione di qualità. 

 Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate o in possesso della dichiarazione. 

In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta  superiore  al  10  per  cento  (del  prezzo  a  corpo),  la 

cauzione definitiva è aumentata di  tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti  il 10 per 

cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna 

e  con  l’obbligo  di  versare  la  somma  richiesta,  entro  il  limite  dell’importo  garantito,  entro  un 

termine massimo  di  15  giorni  consecutivi  dalla  richiesta.  A  tal  fine,  il  documento  stesso  dovrà 

prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore 

principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2  del  codice  civile  e  la  sua 

operatività entro i 15 giorni sopra indicati. 

Superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari a “Euribor a 

tre mesi su base 365 media mese precedente” più 2 (due) punti. 

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 

del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che 

sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto 

dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 

Le  fideiussioni/polizze  dovranno  essere  intestate  al  “Scuole  Civiche  di  Milano  Fondazione  di 

Partecipazione”. 

La  garanzia  dovrà  avere  validità  temporale  almeno  pari  alla  durata  del  contratto  e  dovrà, 

comunque,  avere  efficacia  fino  ad  apposita  comunicazione  liberatoria  (costituita  anche  dalla 

semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’amministrazione beneficiaria, con 

la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, 

sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 

Le  fideiussioni  e  le  polizze  relative  al  DEPOSITO  CAUZIONALE  DEFINITIVO,  dovranno  essere 

presentate  corredate  di  autentica  notarile  della  firma,  dell’identità,  dei  poteri  e  della  qualifica 

del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. 
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La  garanzia  dovrà  essere  immediatamente  reintegrata  qualora,  in  fase  di  esecuzione  del 

contratto,  essa  sia  stata  escussa  parzialmente  o  totalmente  a  seguito  di  ritardi  o  altre 

inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 

La  garanzia  fideiussoria  in  questione  è  progressivamente  svincolata  a misura  dell’avanzamento 

dell’esecuzione,  nel  limite  massimo  dell’ottanta  percento  dell’iniziale  importo  garantito.  Lo 

svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità  anzidetti,  è  automatico  senza  necessità  di  benestare  del 

committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all’istituto  garante,  da  parte 

dell’appaltatore,  del  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestante  l’avvenuta 

esecuzione. 

L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 

normativa vigente. 

Le  modalità  di  svincolo  saranno  definite  dall’Ufficio  Facility  Management  cui  è  demandata  la 

gestione del contratto. 

FM applicherà  le  regole dettate  in modifica all’art.  75  comma sette,  dalla  legge  sulla Green 

Economy:  L’importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  50%  per  gli 

operatori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN/IEC  17000,  la  certificazione  del  sistema  di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.  

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, anche cumulabile con 

la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema  comunitario  di  ecogestione  e  di  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n. 

1221/2009 del Parlamento Europeo e del suo Consiglio del 25 novembre 2009 o del 20% per 

gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20%, anche cumulabile con la 

riduzione di cui ai periodi primo e secondo per gli operatori economici in possesso, in relazione ai 

beni o servizi che costituiscano al meno il 50% del valore dei beni o servizi oggetto del contratto 

stesso,  del  marchio  di  qualità  ecologica  dell’Unione  Europea  (ECOLABEL  UE),  ai  sensi  del 

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del suo Consiglio, del 25 novembre 2009. 
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L’importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale  rinnovo,  è  ridotto  del  15%,  per  gli  operatori 

economici  che sviluppano un  inventario di gas ad effetto serra ai  sensi della norma UNI EN  ISO 

14064‐1 o un’impronta climatica  (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI  ISO/TS 

14067. 

 

ART. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIALE DI SICUREZZA ‐ DUVRI 

 
Il prestatore di servizi dovrà garantire il rispetto di tutti gli obblighi delle norme vigenti, di legge o 

di contratto, nell’esecuzione delle prestazioni per Fondazione Milano®. 

In particolare dovrà garantire il rispetto di tutte le norme dirette a tutelare la sicurezza e la salute 

dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro  (D.Lgs.  n.  81  del  9.04.2008  ed  ogni  altra  nella  medesima 

materia), nonché  il  rispetto delle norme e procedure aziendali di Fondazione Milano® vigenti  in 

materia.  

L’IMPRESA  si  obbliga  a  fare  osservare  scrupolosamente  dal  proprio  personale  le  norme 

antinfortunistiche  e  le  misure  di  protezione  e  prevenzione  adottate  nei  luoghi  di  lavoro  e  a 

dotarlo di quanto necessario per la prevenzione e la tutela della sicurezza fisica e della salute nei 

luoghi di lavoro in conformità alle norme vigenti e alle regole dell’arte, anche con riferimento ai 

regolamenti aziendali di Fondazione Milano® e a quant’altro previsto nel precedente punti. 

Ai  fini  della  promozione  della  cooperazione  e  del  coordinamento  in  materia  di  sicurezza  sul 

lavoro, Fondazione Milano® redigerà il documento unico di valutazione del rischio da interferenze 

DUVRI,  in  cui  sarà  riportata  la  valutazione  dei  rischi  dovuti  alle  interferenze  tra  l’attività  del 

Committente  e  dell’impresa  appaltatrice  e  le  relative misure  di  sicurezza  tecniche  e  gestionali 

adottate  e  adottabili  per  eliminare  o  ridurre  tali  rischi  (art  26  del  D.  Lgs.  81/2008).  Tale 

documento sarà allegato al contratto di appalto.  

Fondazione  Milano®,  allega  al  presente  CSA  (Allegato  b),  il  proprio  DUVRI  per  presa  visione 

anticipata  al  fine  da  fornire  –  all’azienda  candidata  ‐  tutti  gli  elementi  tecnici  necessari  alla 

valutazione economica dell’appalto. 

 

Sono pienamente a carico della Ditta tutte  le responsabilità relative alla sicurezza ed al  rispetto 

delle normative  specifiche, evidenziando che  trattasi di  lavori di piccola manutenzione. Ad ogni 

modo sarà facoltà di Fondazione Milano®, laddove ne ravvisasse la necessità in relazione ad uno 

specifico  ordine  di  lavoro  in  cui  si  potrebbero  presentare  situazioni  di  rischio  particolare, 



 
Capitolato Speciale d’Appalto – Lotto6 – Impianto antincendio, manutenzione impianti 
rilevazione fumi – estintori e presidi antincendio  

Scuole Civiche di Milano Fondazione di Partecipazione 
Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 MILANO 
tel. +39 02 97152121 – fax +39 02 36661431 – Indirizzo PEC appaltifm@pec.it 

www.fondazionemilano.eu – appalti@fondazionemilano.eu -  
 

Pagina 27 di 48 
 

nominare  un  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  e  di  Esecuzione  per  la 

predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento a norma degli artt. 90,91 e 92 del D.Lgs. 

81/08. 

Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni relative agli obblighi sulle 

vigenti  disposizioni  in  materia  di  condizioni  di  lavoro,  applicabili  nel  corso  dell'esecuzione  del 

contratto, sono i colleghi dell’Ufficio Tecnico di Fondazione Milano ( Arch. G. Filomeno; Arch. D. 

Radoicovich). Inoltre, il prestatore di servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di 

lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle  leggi  in 

materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo,  determinano  la  risoluzione  del 

contratto. 

 

A  tale  riguardo  l’IMPRESA,  oltre  agli  adempimenti  suoi  propri,  collaborerà  con  Fondazione 

Milano® per  la adozione delle soluzioni richieste nei casi di  interazione delle rispettive attività e 

fornirà inoltre il supporto tecnico operativo alle competenti funzioni dedicate a tali tematiche da 

Fondazione Milano®. 

La  stazione  appaltante  ha  in  ogni  momento  la  facoltà  di  richiedere  ispezioni  ed  accertamenti, 

relativi al  rispetto ed all’applicazione delle norme di  sicurezza ed  igiene del  lavoro, alle autorità 

competenti  preposte  alle  verifiche  ispettive  o  a  consulenti  di  propria  fiducia  e  l’appaltatore  è 

tenuto a consentirvi fornendo anche le informazioni e la documentazione del caso. 

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 

determinano la risoluzione del contratto. 

 
 

ART. 5 – PAGAMENTI E FATTURAZIONE 

 

La fatturazione dovrà avvenire a prestazione avvenuta. 

Ogni  fattura  sarà  accompagnata  da  una  distinta  contenente  l’indicazione  delle  prestazioni 

eseguite controfirmata dai responsabili dei siti. 
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Le  fatture  dovranno  essere  intestate  ed  inviate  a:  Scuole  Civiche  di  Milano  –   Alzaia  Naviglio 

Grande 20 – 20144 Milano  partita  iva 13212030152 codice fiscale 97269560153 –  identificativo 

elettronico SUBM70N 

Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate. 

La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti 

elementi: 

I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, protocollo, altri dati 

comunicati dall’Ente Appaltante). 

Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (codice unico di progetto); 

l’importo espresso in Euro per il quale verrà data comunicazione in fase di aggiudica provvisoria, 

comprensiva di oneri della sicurezza. 

tutti  i dati  relativi al pagamento  (dovrà essere  indicata una sola banca, numero conto corrente‐ 

Codice CAB – ABI – IBAN ‐ ecc.). 

ogni altra indicazione utile. 

In  caso  di  A.T.I.  la  fatturazione  dovrà  avvenire  da  parte  di  ciascun  operatore  economico  in 

proporzione  alla  sua  quota  percentuale  di  partecipazione  all’A.T.I.  stessa.  Il  fatturato  verrà, 

comunque, liquidato a favore della capogruppo. 

 

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. 

 

Maturate  le  condizioni  contrattuali,  il  Responsabile  del  Procedimento,  ai  fini  dell’accertamento 

della  conformità  della  prestazione  resa,  entro  il  termine  di  45  giorni,  acquisisce  d’ufficio  la 

documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico, calcola l’importo 

del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’art. 4 comma 3 del D.P.R. 

207/2010  e  rilascia  l’attestato  di  pagamento  con  il  quale  attesta  il  regolare  svolgimento  della 

prestazione,  sottoscritto  per  accettazione  dall’operatore  economico.  Le  ritenute  pari  allo  0,5% 

sulle  singole  fatture  saranno  svincolate  in  sede  di  liquidazione  finale,  previa  verifica  da  parte 

dell’Amministrazione  della  conformità  e  regolare  esecuzione  del  servizio/fornitura  e  previa 

acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
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Il termine di pagamento della prestazione è di 60 giorni solari fine mese decorrenti dalla data di 

ricezione  dell’attestato  di  pagamento  da  parte  del  Responsabile  del  Procedimento,  previa 

acquisizione della fattura da parte del settore competente. Il pagamento avverrà mediante ordine 

di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell’aggiudicataria, su conto corrente segnalato 

dalla  stessa  aggiudicataria,  che  dovrà  rispettare  le  disposizioni  di  cui  all’art.  3  della  Legge  n. 

136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. 

 

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da 

parte di Scuole Civiche di Milano Fdp. 

 

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal 

D. Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192. 

 
Il  pagamento  del  saldo  sarà  effettuato  non  oltre  il  sessantesimo  giorno  dall’emissione  del 

certificato  attestante  l’avvenuta  ultimazione  delle  prestazioni  (art.  309  del  Regolamento)  e  dal 

ricevimento della relativa fattura. 

La  rata  di  saldo  comprende  anche  l'importo  delle  ritenute  pari  allo  0,5%  di  cui  al  precedente 

articolo. 

Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010. 

 

ART. 6 – VIGILANZA E CONTROLLI  

 
Fondazione  Milano®  ha  la  facoltà  di  verificare  in  qualsiasi  momento,  durante  l’esecuzione  del 

servizio,  il  regolare  ed  esatto  adempimento  delle  prestazioni,  e  a  tal  fine  potrà  utilizzare  le 

modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell’appalto. 

Qualora si riscontrassero difformità, Fondazione Milano® potrà procedere ad ulteriori verifiche le 

cui  spese  saranno  a  carico  del  fornitore,  e  all’applicazione  delle  penali  previste  all’art.  7  e  a 

risolvere il contratto nel caso in cui si verifichino le condizioni previste all’art. 12 Parte 

II del presente Capitolato d’appalto. 

Prima  dell’eventuale  applicazione  di  qualsiasi  sanzione,  le  inadempienze  e  le  irregolarità 

riscontrate  dovranno  essere  contestate  al  fornitore,  che  avrà  la  facoltà  di  formulare  le  sue 

osservazioni/deduzioni. 
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ART. 7 ‐ PENALITA’ 

 
In ogni  caso di  inadempimento o  insufficiente  livello di qualità dell’esecuzione delle prestazioni 

richieste alla prima parte del presente Capitolato da parte dell’impresa saranno applicate le penali 

forfettarie secondo i parametri qui di seguito stabiliti. 

Le  penali  sono  comprensive  in  modo  forfettario  del  minor  valore  delle  prestazioni  mancate  o 

insufficienti e del risarcimento del danno, fatto salvo l’eventuale danno ulteriore specificamente 

comprovato e l’eventuale esecuzione in danno.  

€  50,00 per  ogni  giorno  di  ritardo nell’esecuzione  dei  servizi  rispetto  al  termine di  cui  all’art.2, 

Parte I, del presente capitolato e alle cadenze semestrali; 

€ 200,00 per ogni difformità dei prodotti  forniti o dell’esecuzione del  servizio di manutenzione, 

rispetto a quelli richiesti e descritti nell’art. 2 parte prima del presente CSA; 

€ 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione della manutenzione ordinaria 

dei dispositivi antincendio rispetto alla programmazione di cui all’art. 2; 

€ 200,00 per ogni difformità dei prodotti forniti, rispetto a quelli offerti in sede di gara, emersa a 

seguito dei controlli oppure per difformità del servizio di manutenzione eseguito; 

€ 100,00 per ogni mancata comunicazione eventuali variazioni di caratteristiche rispetto a quanto 

ordinato e descritto nell’allegato A; 

€ 50,00 per mancata esposizione e riconoscimento degli operatori tramite cartellino (a persona e 

volta); 

€ 50,00 per mancato invio del report trimestrale richiesto al punto 5.11; 

€ 200,00 per mancata consegna della relazione annuale entro il secondo mese successivo al finire 

dell’anno (12 mesi dall’avvio del servizio e poi successivamente); 

 

 Per la perdita dei requisiti rilasciati dagli organi accreditati, ai sensi delle norme europee 

della  serie  UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN/IEC  17000,  la  certificazione  del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000: decadenza 

dello  sconto  sull’importo  di  garanzia  e  applicazione  di  una  penale  pari  a  €500,00, 

integrazione del certificato della cauzione definitiva; 
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 Per la mancata registrazione al sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS), ai 

sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del suo Consiglio del 

25 novembre 2009 o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 

sensi della norma UNI EN  ISO 14001: decadenza dello  sconto  sull’importo di  garanzia e 

applicazione  di  una  penale  pari  a  €500,00,  integrazione  del  certificato  della  cauzione 

definitiva; 

 Per il mancato rinnovo dello sviluppo dell’inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064‐1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 

della  norma  UNI  ISO/TS  14067:  decadenza  dello  sconto  sull’importo  di  garanzia  e 

applicazione  di  una  penale  pari  a  €500,00,  integrazione  del  certificato  della  cauzione 

definitiva. 

Le penali non potranno esser comunque superiori al 10% del valore complessivo previsto dall’Art. 

1 – parte II del Capitolato Speciale d’Appalto inteso come importo massimo del contratto. 

L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, 

verso cui il fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 

giorni dalla comunicazione della contestazione inviata da Fondazione Milano®. 

In  caso  di  mancata  presentazione  o  accoglimento  delle  controdeduzioni  Fondazione  Milano® 

procederà all’applicazione delle sopra citate penali. 

E’ fatto salvo il diritto di Fondazione Milano® al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 

 

ART. 8 ‐ ESECUZIONE IN DANNO 

 
Qualora  il  fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente,  la prestazione oggetto dell’appalto 

con  le  modalità  ed  entro  i  termini  previsti,  Fondazione  Milano®  potrà  ordinare  ad  altra  ditta 

l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal fornitore stesso, al quale saranno addebitati i 

relativi costi ed i danni eventualmente derivati a Fondazione Milano®. 

Per  il  risarcimento  dei  danni  ed  il  pagamento  di  penali,  Fondazione  Milano®  potrà  rivalersi, 

mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi/fornitore.  

 
 

ART. 9 – RESPONSABILITA’ 

Il prestatore di servizio/fornitore è responsabile nei confronti di Fondazione Milano® dell’esatto 
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adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. 

E’  altresì,  responsabile  nei  confronti  di  Fondazione  Milano®  e  dei  terzi  dei  danni  di  qualsiasi 

natura,  materiali  o  immateriali,  diretti  ed  indiretti,  causati  a  cose  o  persone  e  connessi 

all’esecuzione  del  contratto,  anche  se  derivanti  dall’operato  dei  suoi  dipendenti  e  consulenti, 

nonché dall’operato di eventuali subappaltatori.  

È fatto obbligo al prestatore di servizio/fornitore di mantenere Fondazione Milano® sollevata ed 

indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

 

ART. 10 ‐ PERSONALE 

Inquadramento contrattuale.  

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella 

stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti 

oneri  compresi  quelli  concernenti  le  norme  previdenziali,  assicurative  e  similari,  aprendo  le 

posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 

Doveri del personale  

Il servizio/fornitura dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere 

le relative funzioni. 

Il personale adibito al servizio/fornitura è tenuto ad un comportamento improntato alla massima 

correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed essere munito 

ed esporre apposita  tessera di  riconoscimento  corredata di  fotografia,  contenente  le  generalità 

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 

Adempimenti dell’impresa 

Il  prestatore  di  servizi/forniture  dovrà  provvedere  all'immediata  sostituzione  del  personale  per 

qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del 

servizio/fornitura  stesso/a,  a  seguito  di  specifica  segnalazione  da  parte  del  responsabile  di 

Fondazione Milano®.  

Inoltre, il prestatore di servizi/forniture, dovrà comunicare al Responsabile di Fondazione Milano® 

entro  10  giorni  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione,  l'elenco  del  personale  adibito  al 

servizio/fornitura  nelle  forme  e  modalità  che  verranno  indicate  nella  lettera  di  aggiudica. 

Eventuali  sostituzioni  o  variazioni,  con  personale  di  almeno  pari  livello,  dovranno  essere 

comunicate,  tempestivamente,  al  Responsabile  di  Fondazione Milano®,  formalizzate,  in  caso  di 
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nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi 

dalla stessa. 

Sicurezza  

Il prestatore di servizi/forniture dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, 

nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Il prestatore di servizi/forniture è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si 

obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto 

necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia 

(D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008). 

Il  referenti presso  il quali  i  concorrenti  possono ottenere  informazioni  relative agli obblighi  sulle 

vigenti  disposizioni  in  materia  di  condizioni  di  lavoro,  applicabili  nel  corso  dell'esecuzione  del 

contratto,  fanno  parte  dell’Ufficio  Tecnico  di  Fondazione  Milano  ( 

g.filomeno@fondazionemilano.eu;  d.radoicovich@fondazionemilano.eu).  Inoltre,  il  prestatore  di 

servizio, si obbliga a partecipare, ove promosse dal datore di lavoro committente, alle riunioni di 

cooperazione e coordinamento. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui 

al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto. 

 

L'inosservanza  delle  leggi  in  materia  di  lavoro  e  di  sicurezza  di  cui  al  presente  articolo, 
determinano la risoluzione del contratto. 
 
 

ART. 11 ‐ FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 

Il fallimento del prestatore di servizio/fornitore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del R.D. 

16 marzo 1942 n. 267,  lo  scioglimento ope  legis del  contratto di appalto o del vincolo giuridico 

sorto a seguito dell’aggiudicazione. 

Qualora il prestatore di servizio/fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione 

o  inabilitazione  del  titolare,  è  facoltà  di  Fondazione Milano®  proseguire  il  contratto  con  i  suoi 

eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. 

Qualora  il  prestatore  di  servizio/fornitore  sia  un    Raggruppamento  di  Imprese,  in  caso  di 

fallimento  dell’impresa  mandataria  o,  se  trattasi  di  impresa  individuale,  in  caso  di  morte, 

interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  Fondazione  Milano®  ha  la  facoltà  di  proseguire  il 

contratto  con  altra  impresa  del  gruppo  o  altra,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneità, 

entrata  nel  gruppo  in  dipendenza  di  una  delle  cause  predette,  che  sia  designata  mandataria, 
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ovvero di  recedere dal  contratto.  In  caso di  fallimento di un’impresa mandante o,  se  trattasi di 

impresa  individuale,  in  caso  di  morte,  interdizione  o  inabilitazione  del  titolare,  l’impresa 

mandataria, qualora non  indichi altra  impresa  subentrante  in possesso dei prescritti  requisiti di 

idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese 

mandanti. 

 

ART. 12 ‐ RISOLUZIONE 

 
Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 

adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ.,  in caso di grave inadempimento e di penali 

per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto.  

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: 

1. mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza; 

2. subappalto non autorizzato; 

3. nel caso  in cui  le transazioni  finanziarie siano eseguite senza  l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 

come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136; 

4. nel  caso  previsto  dall’art.  6  comma  8  del  D.P.R.  207/2010  (ottenimento  per  due  volte 

consecutive del Durc negativo). 

5. nel  caso  in  cui,  successivamente  alla  stipula  del  contratto  e  in  vigenza  dello  stesso,  il 

servizio/la fornitura oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di 

cui  all’art.  26  della  L.  488/1999  stipulata  da  CONSIP  o  risulti  presente  nel  catalogo  MEPA 

(mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione)  a  condizioni  di  maggior  vantaggio 

economico per l’Amministrazione. 

 

ART. 13 ‐ RECESSO 

 
Fondazione Milano® si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in 

qualunque tempo e fino al termine del servizio. 

Tale  facoltà  è  esercitata  per  iscritto  mediante  invio  di  apposita  comunicazione  a  mezzo  di 

raccomandata  R.R.  Il  recesso  non  può  avere  effetto  prima  che  siano  decorsi  15  giorni  dal 

ricevimento di detta comunicazione. 

In tal caso SCM si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue: 
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- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 

così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’ente Appaltante; 

- spese sostenute dall’appaltatore; 

Il presente contratto presuppone il rispetto dei parametri prezzo/qualità ex art. 26, comma 3, 

della L.488/1999. 

 Nel  caso  in  cui  i  parametri  delle  Convenzioni  stipulate  da  Consip  ex  art.  26  L.  488/99 

successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelle del 

contratto stipulato,  la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto, previa  formale  comunicazione alla ditta appaltatrice  con preavviso di almeno 

15 giorni. 

 In particolare, Fondazione Milano esercita il diritto di recesso nel caso in ci, nonostante il 

pagamento  all’appaltatore  del  10  %  delle  prestazioni  non  ancora  eseguite  i  parametri 

delle  Convenzioni  Consip  siano  migliorativi  rispetto  a  quelle  del  presente  contratto, 

comportando complessivamente un miglior rapporto qualità prezzo 

 Nel  caso  in  cui  ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  precedente  comma,  Fondazione Milano 

avvia il procedimento comunicando l’intenzione di recedere dal contratto, specificando le 

condizioni  di  maggior  vantaggio  economico  (miglior  prezzo  qualità)  derivanti  dalla 

adesione  alla  convenzione  Consip,  assegnando  all’esecutore  un  termine  di  15gg  per 

acconsentire  alla  modifica  proposta  da  Consip  delle  condizioni  economiche  tale  da 

rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della L. 488/99 

 In  caso  di  mancata  risposta  entro  il  termine  assegnato  o  di  mancato  adeguamento  il 

contratto  è  risolto  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  13,  del  d.l.  95/2012  convertito  in  L. 

135/2012 

 In caso di recesso, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite sino alla data di 

risoluzione  oltre  al  10 %  delle  prestazioni  non  ancora  eseguite,  senza  che  l’appaltatore 

possa vantare alcuna ulteriore pretesa 

 

ART. 14 ‐ CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

 

Il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, nel caso in cui le transazioni 

finanziarie  relative  al  medesimo  siano  eseguite  senza  l’utilizzo  del  bonifico  bancario  o  postale 
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ovvero  degli  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  stesse,  così  come 

previsto dall’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

 

ART. 15 – SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 
 

ART. 16 ‐ CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’  vietata  la  cessione  anche  parziale  del  contratto  da  parte  dell’aggiudicataria  fatti  salvi  casi  di 

cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. 

Fondazione  Milano®  si  riserva  la  facoltà  di  cessione  del  contratto  e/o  l’utilizzo  dello  stesso  al 

Comune  di  Milano,  o  ad  Enti  esistenti  o  costituendi  ivi  comprese  le  Aziende  Partecipate  del 

Comune alla  gestione dei  quali  siano  funzionali  o anche  indirettamente  connesse  le prestazioni 

oggetto del contratto. 

 

ART. 17 ‐ FORO COMPETENTE 

Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  sulla  validità,  efficacia,  interpretazione, 

esecuzione  e  scioglimento  del  contratto  di  appalto,  sarà  competente  esclusivamente  il  Foro  di 

Milano. 

 

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 

Per  quanto  non  è  contemplato  nel  presente  capitolato,  si  fa  rinvio  alle  Leggi  e  Regolamenti  in 

vigore. 

 

ART. 19 – STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Il contratto sarà stipulato mediante forma privatistica a cura del Direttore Generale di Fondazione 

Milano. 

Il  contratto  è  immediatamente  efficace,  fatte  salve  eventuali  clausole  risolutive  espresse,  ivi 

comprese.  

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria. 

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. 

Il  Contratto,  con  i  relativi  allegati  viene  sottoscritto  in  n°  2  originali,  uno  per  ciascuna  Parte.  Il 

presente documento non potrà essere modificato o integrato da patti concomitanti o successivi, 

inclusi eventuali accordi di rinnovo, se non in forma scritta a condizione di validità. 
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Ogni accordo verbale e/o comportamento di fatto, sempre che sia adeguatamente comprovato, 

potrà essere oggetto di valutazione per gli effetti eventualmente da esso direttamente derivanti 

nei limiti di leggi e regolamenti, ma non potrà derogare, modificare, integrare o in qualsiasi altro 

modo interferire con le obbligazioni e/o diritti nascenti dal Contratto. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono a carico dell’IMPRESA. 

 

ART. 20 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

 
DATI PERSONALI ACQUISITI da FM PER IL CONTRATTO D’APPALTO 

I dati personali acquisiti da FM per il Contratto d’Appalto saranno trattati con l’osservanza 

del  D.Lgs. 196/2003  e  –  per  quanto  riguarda  i  dati  personali  delle  persone  fisiche  –  con 

l’osservanza  del  GDPR  (General  Data  Protection  Regulation)  approvato  con  Regolamento 

UE  2016/679  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  e  applicabile  a 

decorrere dal 25 maggio 2018.  

Si rinvia alla clausola art. 8 della Nota Esplicativa di Gara. 

 

DATI ACQUISITI PRESSO FM DALL’APPALTATORE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

- L’Appaltatore  è  tenuto  ad  osservare,  nell’espletamento  della  prestazione  affidata,  il 

D.Lgs. 196/2003  e  –  per  quanto  riguarda  i  dati  personali  delle  persone  fisiche  e  il  GDPR 

(General  Data  Protection  Regulation)  approvato  con  Regolamento  UE  2016/679  del 

Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27  aprile  2016  e  applicabile  a  decorrere  dal  25 

maggio  2018.    nonché  tutte  le  altre  disposizioni  connesse  emanate  anche  dall’Autorità 

Garante per la privacy. 

- Ai  sensi  dell’art.  29 del  “Codice  Privacy”  l’Appaltatore  è  designato da  Fondazione Milano 

(d’ora  in poi  Titolare) quale Responsabile del  trattamento dei  dati personali  (d’ora  in poi 

Responsabile).  

- Il  Responsabile  tratta  esclusivamente  i  dati  necessari  all’espletamento  della  prestazione 

affidata  e  si  obbliga  ad  osservare  gli  adempimenti  derivanti  da  tale  funzione 

corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del 

Codice  Privacy.  Mantiene  riservati  i  dati  e  le  informazioni,  ivi  comprese  quelle  che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque 

a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non 

farne  oggetto  di  utilizzazione  a  qualsiasi  titolo  per  scopi  diversi  da  quelli  strettamente 

necessari all’esecuzione della prestazione affidata. 

- Il  Responsabile  fornisce  al  Titolare  le  informazioni  e  i  documenti  richiesti,  eventuali 

certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul 

modello organizzativo adottato.  
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- Il Responsabile deve adottare  tutte  le misure  (minime ed  idonee) di  sicurezza previste 

dagli artt. da 31 a 36 del Codice Privacy e dal Disciplinare tecnico in materia di misure di 

sicurezza, Allegato al Codice stesso.  

- Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal 

Responsabile  senza  che  ciò  comporti  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  Titolare  stesso,  né 

possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.  

- Il Responsabile individua e designa i propri “amministratori di sistema” e “incaricati” del 

Trattamento,  opportunamente  formati  in  ordine  ai  rischi  che  incombono  sui  dati  e 

fornisce loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità 

e alle operazioni che possono essere svolte. 

- Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli 

estremi  identificativi  di  tutti  i  propri  amministratori  di  sistema,  sottoponendone 

l’operato  ad  un’attività  di  verifica  volta  a  controllarne  la  rispondenza  alle  misure 

organizzative,  tecniche  e  di  sicurezza,  previste  dalle  norme  vigenti  rispetto  ai 

trattamenti. 

CALUSOLA DI RISERVATEZZA 

L’operatore economico aggiudicatario si  impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui 

verrà a conoscenza  in ragione delle  funzioni svolte e a non divulgarli a soggetti diversi da 

Fondazione Milano,  nel  rispetto  del  Nuovo  Regolamento  UE  in  termini  di  Privacy  (GDPR 

2016/679). 

Il DPO (responsabile della protezione dei dati) è tenuto al segreto o alla riservatezza in 

merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli 

Stati membri (GDPR 2016/679 art. 38 comma 5). 

 

ACCETTAZIONE DEL CSA 

 
………………, Lì………………………… 

Firma dell’Operatore Economico 

 
 

 

 

Servizio/Fornitura   Tipologia  
 unità di 
misura  

Prezzo 
Unitario/cad  In 
Euro (esclusa IVA)  
- importo a base 
d'asta 

servizio collaudo involucro estintiore carellato estintore € 7,00

servizio collaudo involucro estintore portatile estintore € 7,00

servizio collaudo ISPELS bombole CO2 cad € 20,00
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servizio controllo semestrale estintore estintore € 3,00

servizio controllo semestrale idrante idrante € 3,00

servizio montaggio e smontaggio valvola estintore estintore € 1,50

servizio pressurizzazione con azoto estintore carrellato estintore € 1,50

servizio pressurizzazione con azoto estintore portatile estintore € 1,50

servizio ricarica CO2 al Kg. kg € 1,50

servizio ricarica polvere ABC al Kg. kg € 2,00

servizio ritiro estinguente esausto kg € 1,20

servizio SMALTIMANTO ESTINTORI cad € 1,50

fornitura cartello di segnalazione alluminio 260x310 CRCA cad € 6,00

fornitura estintore a CO2 omologato Kg. 2 34B cad € 100,00

fornitura estintore a CO2 omologato Kg. 5 113B cad € 160,00

fornitura 
estintore a polvere da Kg. 50 omologato A – B1 – C 
carrellato 

cad 176,9

fornitura estintore a polvere da Kg. 6 omologato 34A 233BC cad 23,37

fornitura 
lancia UNI 45 in poliammide a getto  regolabile tipo rotante 
uni 672/2  

cad € 35,00

fornitura lastra safe crash UNI 45 cad € 8,75

fornitura lastra safe crash UNI 70 cad € 11,25

fornitura 
manichetta idrante UNI 45 M.t. 20 completa di raccordi 804 
UNI 7422  

cad € 30,00

fornitura portello con telaio in alluminio UNI 45  UNI 14540 cad € 30,00

ricambio  cono per estintore C02 PER 2/5 KG cad € 5,00

ricambio manichetta per estintore a CO2 da Kg. 5 cad € 26,50

ricambio manichetta per estintore da kg 6/9 cad € 12,00

ricambio manometro per estintore cad € 5,00

ricambio valvola pulsante per estintore a polvere  cad € 13,50

ricambio valvola pulsante per estintore aCO2 cad € 22,50

ora/uomo costo ad installazione e/o spostamento ora € 5,00

servizio canone manutenzione porte tagliafuoco (semestrale) cad  € 1,50

  COSTO ORARIO E MANODOPERA   € 30,00
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N
° 

Sede  Dislocazione Estintore 
Matricola 
Estintore 

kg 
Estinguente  Anno di 

Costruzi
one 

Data revisione 
(mm/aaaa) 

Data collaudo 
(mm/aaaa) 

Scade
nza 
vita 
tecnic

a 
(anno)

CO
2 

Pl
v. 

Sc
h. 

Ultim
a 

Scade
nza 

Ultim
a 

Scade
nza 

                                      

1 
Alzaia Naviglio 

Grande 
PIANO 1 ‐ INGRESSO  774     6     2018 

gen‐
18 

gen‐21 
gen‐
18 

gen‐30 2036 

2 
Alzaia Naviglio 

Grande 
PIANO 1 ‐ CORRIDOIO  402     6     2018 

gen‐
18 

gen‐21 
gen‐
18 

gen‐30 2036 

3 
Alzaia Naviglio 

Grande 
PIANO 1 ‐ CORRIDOIO  878     6     2018 

gen‐
18 

gen‐21 
gen‐
18 

gen‐30 2036 

4 
Alzaia Naviglio 

Grande 
SERVER  D884514  5        2005 

gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
15 

gen‐23 2023 

5 
Alzaia Naviglio 

Grande 
INFORMATICA  D884535  5    

 
2005 

gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
15 

gen‐23 2023 

1  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 210  121980     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ CORRIDOIO  121867     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

3  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ ASCENSORE  122223     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 24  121998     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 207  121864     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 209  21792     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

7  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ CORRIDOIO  67606     6     2005 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
23 

2023 

8  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 211  121955     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

9  Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 212  61386     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

1
0 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 213  121863     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
1 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 214  121887     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
2 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 215  121994     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
3 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 216  61362     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

1
4 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 217  61421     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

1
5 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 218  61387     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

1
6 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 204  21520     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2024 

1
7 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 203  12456     6     2008 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
08 

gen‐20 2026 

1
8 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ CORRIDOIO  121895     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
9 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ SCALA  122002     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
0 

Via Stilicone 
PIANO 2 ‐ AULA 25 
corridoio 

121985     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
1 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 201  122001     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2 Via Stilicone  PIANO 2 ‐ AULA 202  61568     6     2016  gen‐ gen‐19  gen‐ gen‐28 2034 
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2  16 16 

2
3 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ ASCENSORE  121897     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
4 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ SCALA  61358     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

2
5 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ ASCENSORE  121982     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
6 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 111  21583     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

2
7 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 110  61597     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

2
8 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 109  121866     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
9 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 107  61602     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
0 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 106  20720     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

3
1 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ CORRIDOIO  61431     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
2 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 15  61584     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
3 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 14  61371     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
4 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 13  219778     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

3
5 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 115  61268     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
6 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 116  121941     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

3
7 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 117  121942     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

3
8 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 118  121876     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

3
9 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 119  121924     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4
0 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 105  22218     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

4
1 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 104  21743     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

4
2 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ CORRIDOIO  121899     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4
3 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ SCALA  120269     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4
4 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 103  121451     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4
5 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ DIREZIONE  61396     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

4
6 

Via Stilicone  PIANO 1 ‐ AULA 101  121879     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

4
7 

Via Stilicone  PIANO ‐ AULA 10  61595     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

4
8 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ AULA 3 ‐ EX 
PERCUSSIONE 

65818     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

4
9 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ FOYER  61412     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

5
0 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AUDITORIUM 

121909     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5
1 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AUDITORIUM 

122007     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5
2 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ SCALA  61589     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 
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5
3 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ AULA 1  122006     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5
4 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AMMEZZATO ‐ ARCHIVIO 

21823     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
giu‐
18 

giu‐24  2024 

5
5 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AMMEZZATO ‐ ARCHIVIO 

61441     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

5
6 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ CORRIDOIO  76599     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

5
7 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ SALA 
PROFESSORI 

122010     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5
8 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ Q.E.  12764  5        2011 
gen‐
14 

gen‐19 
gen‐
11 

gen‐21 2029 

5
9 

Via Stilicone  RECEPTION  67679     6     2005 
mag‐
17 

mag‐
20 

mag‐
17 

mag‐
29 

2023 

6
0 

Via Stilicone  INGRESSO  121030     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6
1 

Via Stilicone  STANZA DIRETTORE  66701     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6
2 

Via Stilicone  PIANO TERRA ‐ SCALA  12525     6     2008 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
08 

gen‐20 2026 

6
3 

Via Stilicone  SEGRETERIA  121944     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6
4 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AUDITORIUM 

121894     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6
5 

Via Stilicone 
PIANO TERRA ‐ 
AUDITORIUM 

61582     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

6
6 

Via Stilicone  SEMINTERRATO  121991     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6
7 

Via Stilicone 
CASETTA EST ‐ PT 
(MEDIATECA) 

72104     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
15 

gen‐21 2021 

6
8 

Via Stilicone 
CASETTA EST ‐ 1P 
(MEDIATECA) 

73596     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
15 

gen‐21 2021 

6
9 

Via Stilicone 
CASETTA EST ‐ 2P 
(MEDIATECA) 

72572     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
15 

gen‐21 2021 

7
0 

Via Stilicone  PIANO 2 ‐ IRMUS AULA 205  53355  5        2016 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
16 

gen‐26 2034 

7
1 

Via Stilicone 
PIANO 2 ‐ SALA REGISTR. 
AULA 206 

53191  5    
 

2016 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
16 

gen‐26 2034 

1  Via Salasco  PIANO 1  49950     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2  Via Salasco  PIANO 1  78605     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

3  Via Salasco  PIANO 1  49167     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4  Via Salasco  PIANO 1  1397     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

5  Via Salasco  PIANO TERRA ATRIO  49943     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

6  Via Salasco  PIANO TERRA  49743     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

7  Via Salasco 
PIANO TERRA ‐ 
SPOGLIATOIO ALL. 

49731     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

8  Via Salasco  PIANO TERRA ‐ CORRIDOIO  47333     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

9  Via Salasco  FALEGNAMERIA  49219     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
0 

Via Salasco  FALEGNAMERIA  17643     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
1 

Via Salasco  FALEGNAMERIA  49785     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1 Via Salasco  PIANO ‐1 ‐ MAGAZZINO  49787     6     2009  gen‐ gen‐19  gen‐ gen‐21 2027 
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2  ATTREZZERIA  16 09 

1
3 

Via Salasco  BIBLIOTECA  49955     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
4 

Via Salasco  BIBLIOTECA  49591     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
5 

Via Salasco  TEATRO  49952     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
6 

Via Salasco  TEATRO  49593     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
7 

Via Salasco  CORRIDOIO TEATRO  78993     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

1
8 

Via Salasco  TEATRO PALCO (SX)  49942     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

1
9 

Via Salasco  TEATRO PALCO (DX)  49539     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
0 

Via Salasco  MAGAZZINO LUCI CORTILE  49941     6     2009 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
09 

gen‐21 2027 

2
1 

Via Salasco 
PIANO ‐1 ‐ SPOGLAITOIO 
TEATRO 

157130     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
2 

Via Salasco  PIANO ‐1 ‐ COLONNE   13592     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
30 

2024 

2
3 

Via Salasco  SALA PROVE  78694     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

2
4 

Via Salasco  CALDAIA  31874     6     2017 
gen‐
17 

gen‐20 
gen‐
17 

gen‐29 2035 

2
5 

Via Salasco  MAG. LUCI  13107     6     2006 
gen‐
16 

gen‐19 
mar‐
18 

mar‐
30 

2024 

2
6 

Via Salasco  DEPOSITO ESTERNO  1735     50    2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
7 

Via Salasco  PIANO ‐1 SPOGLIATOIO  98933     6     2011 
gen‐
17 

gen‐20 
gen‐
11 

gen‐23 2029 

2
8 

Via Salasco  DEPOSITO ESTERNO  1695     50
 

2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

1 
Corso Porta 
Vigentina 

INGRESSO UFFICI  954     6     2018 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
30 

2036 

2 
Corso Porta 
Vigentina 

AULA INFORMATICA  31971     6     2018 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
30 

2036 

3 
Corso Porta 
Vigentina 

PALCO  32322     6     2018 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
30 

2036 

4 
Corso Porta 
Vigentina 

SALONE  582     6     2018 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
30 

2036 

5 
Corso Porta 
Vigentina 

SALONE  273862     6     2012 
mar‐
18 

mar‐
21 

gen‐
12 

gen‐24 2030 

6 
Corso Porta 
Vigentina 

PALCO  69  2        2018 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
28 

2036 

7 
Corso Porta 
Vigentina 

MAGAZZINO  803  2        2018 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
28 

2036 

8 
Corso Porta 
Vigentina 

INGRESSO PRINCIPALE  6132     6     2018 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
30 

2036 

9 
Corso Porta 
Vigentina 

FOYER  73602     6 
 

2003 
mar‐
18 

mar‐
21 

gen‐
15 

gen‐27 2021 

1  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio Aula 301 17295     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

2  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio  70967     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

3  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio  11622     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

4  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio Aula 305 70969     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

5  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio  70535     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 
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6  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Corridoio  70492     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

7  Via Carchidio  Piano 3 ‐ Scale  70464     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

8  Via Carchidio  Piano 2 ‐ Aula 201  71811     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

9  Via Carchidio  Piano 2 ‐ Corridoio  18150     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

1
0 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Corridoio  70490     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

1
1 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Aula 208  18103     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

1
2 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Corridoio  18123     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

1
3 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Aula 209  10458  2        2016 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
16 

gen‐26 2034 

1
4 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Corridoio  44907     6     2008 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
08 

gen‐20 2026 

1
5 

Via Carchidio  Piano 2 ‐ Aula 210  10607  2        2016 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
16 

gen‐26 2034 

1
6 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  19204     6     2004 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐22 2022 

1
7 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  75944     6     2002 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐20 2020 

1
8 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  71836     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

1
9 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Uffici  10564  2        2016 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
16 

gen‐26 2034 

2
0 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Uffici  67474     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
1 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Uffici  72018     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
2 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  72353     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
3 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  67892     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
4 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  72016     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

2
5 

Via Carchidio  Piano 1 ‐ Corridoio  13340     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

2
6 

Via Carchidio  Aula R01  13300     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

2
7 

Via Carchidio  Piano Terra ‐ Corridoio  18206     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

2
8 

Via Carchidio  Aula R04  1667  2        2011 
gen‐
16 

gen‐21 
gen‐
11 

gen‐21 2029 

2
9 

Via Carchidio  Portineria  67404     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

3
0 

Via Carchidio  Bar  71438     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

3
1 

Via Carchidio  Palestra  9892     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
2 

Via Carchidio  Palestra  30754     6     2016 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐28 2034 

3
3 

Via Carchidio  Piano Terra ‐ Corridoio  72014     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

3
4 

Via Carchidio  Piano Terra ‐ Corridoio  16918     6     2003 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐21 2021 

3
5 

Via Carchidio  Atrio Scale  76261     6     2002 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐20 2020 

3
6 

Via Carchidio  Biblioteca  72328     6     2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 
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3
7 

Via Carchidio  Biblioteca  5142     6     2002 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐20 2020 

3
8 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  31012     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

3
9 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  30566     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
0 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Aula 504  93447     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
1 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  D330744  5        2007 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
25 

2025 

4
2 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  131921     6     2010 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
10 

gen‐22 2028 

4
3 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza D01  28201     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
4 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza D02  93442     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
5 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza 505  31417     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
6 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Locale Pompe  32003     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
7 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza Danza  28132     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
8 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza Danza  31976     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

4
9 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza Danza  D330740  5        2007 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
28 

2025 

5
0 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Stanza Danza  93570     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

5
1 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  103895     6     2014 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
14 

gen‐26 2032 

5
2 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Corridoio  28084     6 
 

2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

5
3 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ Locale Q.E.  D330732  5        2007 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
28 

2025 

5
4 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  93917     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

5
5 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  30544     6     2012 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
12 

gen‐24 2030 

5
6 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  65516     6     2006 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

5
7 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  D330742  5        2007 
mar‐
18 

mar‐
23 

mar‐
18 

mar‐
28 

2025 

5
8 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  7976     6     2004 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
16 

gen‐20 2022 

5
9 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  65485     6     2006 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

6
0 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  65489     6     2006 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

6
1 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  53514     6     2006 
mar‐
18 

mar‐
21 

mar‐
18 

mar‐
24 

2024 

6
2 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  1840     50    2007 
gen‐
16 

gen‐19 
gen‐
07 

gen‐19 2025 

6
3 

Via Carchidio  Piano ‐1 ‐ D03‐D04  6308     6     2003 
mar‐
18 

mar‐
21 

ott‐
07 

ott‐19  2021 

1  F. Testi 121   Furgone Regia 
6061  5       

2005 
feb‐
16 

feb‐21 
feb‐
15 

gen‐23 2023 
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Elenco  porte ‐ maniglioni antipanico 

nr porte  Tipo  Ubicazione 

7 porta Rei  vigentina 

36 porta Rei  carchidio 

5 porta Rei  salasco 

1 porta Rei  via stilicone 

3 porta Rei  Alzaia 

 

N° idrante  Tipo  Ubicazione  Manichetta Bar  Lancia  Sede 

2  UNI 45  2P             STILICONE 

3  UNI 45  2P           STILICONE 

4  UNI 45  2P           STILICONE 

5  UNI 45  2P           STILICONE 

6  UNI 45  2P           STILICONE 

7  UNI 45  1P           STILICONE 

8  UNI 45  1P           STILICONE 

9  UNI 45  PT           STILICONE 

10  UNI 45  PT           STILICONE 

11  UNI 45  PT           STILICONE 

12  UNI 45  Seminterrato          STILICONE 

13  V.V.F 70  Ingresso           STILICONE 

14  UNI 45  Seminterrato          STILICONE 

1  UNI 45  1° Piano sx           SALASCO 

2  UNI 45  1° Piano sx           SALASCO 

3  UNI 45  1° Piano Ds           SALASCO 

4  UNI 45  P. Terra           SALASCO 

5  UNI 45  P. Terra           SALASCO 

6  UNI 45  P. Terra           SALASCO 

7  UNI 45  P. Terra        Manich. Mt 20  SALASCO 

8  UNI 45  P. Terra           SALASCO 

9  UNI 45  Seminterrato          SALASCO 

10  UNI 45  Seminterrato          SALASCO 

11  UNI 45  Seminterrato          SALASCO 
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12  V.V.F 70 
Esterno 
falegnameria

         SALASCO 

13  UNI 45  esterno             SALASCO 

14  UNI 45  Seminterrato          SALASCO 

15  UNI 45 
Giardino 
prossimità 
mediateca 

         STILICONE 

1  UNI 45 
ingresso 
uffici 

         VIGENTINA 

2  UNI 45 
ingresso 
principale 

         VIGENTINA 

3  UNI 45 
ingresso 
secondo 
primo piano 

         VIGENTINA 

1  UNI 45 
p. 
seminterrato 
lato scala A 

         CARCHIDIO 

2  UNI 45 
p. 
seminterrato 
lato scala B 

         CARCHIDIO 

3  UNI 45 
p. 
seminterrato 
centrale 

         CARCHIDIO 

4  UNI 45 
p. rialzato 
lato scala A 

         CARCHIDIO 

5  UNI 45 
p. rialzato 
lato scala B 

         CARCHIDIO 

6  UNI 45 
p. rialzato 
centrale 

         CARCHIDIO 

7  UNI 45 
p.primo lato 
scala A 

         CARCHIDIO 

8  UNI 45 
p. primo lato 
scala B 

         CARCHIDIO 

9  UNI 45 
p. primo 
centrale 

         CARCHIDIO 

10  UNI 45 
p. secondo 
lato scala A 

         CARCHIDIO 

11  UNI 45 
p. secondo 
lato scala B 

         CARCHIDIO 

12  UNI 45 
p. secondo 
centrale 

         CARCHIDIO 
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13  UNI 45 
p. terzo lato 
scala B 

         CARCHIDIO 

14  UNI 45 
p. terzo lato 
centrale 

         CARCHIDIO 

1  UNI 45  corridoio           Alzaia 

2  UNI 45  cortile           Alzaia 

 

 


